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施工相談

0120－818－375
（受付時 間は平日8：30～17：00です。）

施工相談
施工上の疑問点、質問がございましたら、下記のフリー
ダイヤルにお問い合わせください。当社の技術スタッフ
がお答えします。
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パイプシャフト内配管 ピット内配管

天井内配管

機械室・ポンプ室配管

●パイプシャフト内 ●パイプシャフト内

●最下階ゲートバルブ付近 ●立て管、支持固定の状況

●チーズ分岐付近 ●スリーブ貫通箇所付近

●1階天井部チーズ分岐付近 ●1階天井部チーズ分岐付近

●受水槽廻り ●増圧ポンプ廻り

新築工事
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新築工事 支持固定

埋　設　配　管

支持固定

バルブの支持固定

最下層継手部の支持固定

スラブ面の支持固定

給水立て管、枝管の中間支持固定

●最下階ゲートバルブ付近 ●最上階空気弁付近

●外構配管 ●外構配管施工

●アングルとUバンドでの支持 ●アングルとUバンドでの支持

●エスロハイパーAWの場合 ●スーパーエスロメタックスの場合

●床バンドと足を用いた支持固定 ●床バンドを用いた支持固定（※コンクリート増し打ち前）



施　　工
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運　　　　搬 防火区画貫通処理

●狭小スペースでの管の運搬

●柔軟性を活かしたピット内への管の搬入

●柔軟性を活かしたPS内への管の挿入

●軽量性を活かした管の運搬 ●直管をプレハブ化した施工

●フィブロック巻き付け位置の墨出し ●フィブロックの巻き付け

●巻き付け完了 ●モルタルを埋め戻した状態
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融　着　作　業

管
・
継
手
の
清
掃

融　着　作　業

●管・継手の清掃 ●管・継手の清掃

ク
ラ
ン
プ
の
取
り
付
け

融
着
面
の
切
削

●融着面の切削●切削面のマーキング

●融着面の切削（ハンドスクレーパー）●融着面の切削

●天井配管の場合 ●給水立て管の場合

融
　
　
　
　
　
着

●給水立て管の場合 ●給水枝管の場合



改修工事
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パイプシャフト内配管 施　工　状　況

●パイプシャフト内 ●ゲートバルブ付近 ●給水立て管の場合 ●給水枝管の場合

●狭小スペースでの接合 ●狭小スペースでの接合

●バルブ付近の配管 ●2住戸へ分岐した場合


