
■ 新潟県柏崎市西山町(旧刈羽郡西山町)の所在地

2007年7月16日に発生した新潟県中越沖地震の際、西山町では、最大震度6強 (1018.9gal)を記録。ほぼ
全域で断水被害が発生しました。

■ 西山町の管路被害状況

西山町では、配水管の約半分がダクタイル鋳鉄管であり、ついで硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の
順となっています。

新潟県中越沖地震により被災した新潟県柏崎市西山町地区(旧西山町)に関して、水道施設の被害（管
路）の状況をまとめました。

 ◆ 新潟県中越沖地震-西山町の水道被害状況

西山町
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● 西山町の配水管使用管種割合
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略　称 延長距離（m）
割合
（％）

鋳鉄管 CIP           168.3 0.1

ダクタイル鋳鉄管（K形） DIP-K       66,564.4 49.3

ダクタイル鋳鉄管（耐震）
DIP（耐
震）

        2,891.9 2.1

硬質塩化ビニル管（接着） VP-TS       15,808.4 11.7

硬質塩化ビニル管（ゴム輪形） VP-RR         6,895.9 5.1

耐衝撃性硬質塩化ビニル管（接着） HI-TS         5,170.3 3.8

耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ゴム輪形） HI-RR       13,007.8 9.6

水道用ポリエチレン二層管 二層PE         9,169.7 6.8

水道配水用ポリエチレン管 配水PE       12,060.5 8.9

鋼管（溶接） 溶接鋼管 17.9            0.0

鋼管（ネジ等） ネジ鋼管 1,895.7        1.4

ライニング鋼管 SGP-VD 694.3          0.5

ステンレス鋼管 SUS 125.7          0.1

石綿セメント管 ACP 414.9          0.3

その他 その他 70.4            0.1

合計 134,956.1    
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最新の製品情報は、
こちらから！

● 管種別被害件数・被害率

■ 水道配水用ポリエチレン管の布設状況

■ 地盤変状の発生状況

管　　　　種 略　称 延長距離（m） 被害個数 被害率（個/km）

鋳鉄管 CIP           168.3 0 -              

ダクタイル鋳鉄管（K形） DIP-K      66,564.4 20 0.30             

ダクタイル鋳鉄管（耐震） DIP（耐震）        2,891.9 0 -              

硬質塩化ビニル管　（HI，VP、接着，ゴム輪） VP 40,882.4     35 0.86             

水道用ポリエチレン二層管 二層PE        9,169.7 1 0.11             

水道配水用ポリエチレン管 配水PE      12,060.5 0 -              

鋼管（溶接） 溶接鋼管 17.9            0 -              

鋼管（ネジ等） ネジ鋼管 1,895.7       11 5.80             

ライニング鋼管 SGP-VD 694.3          0 -              

ステンレス鋼管 SUS 125.7          0 -              

石綿セメント管 ACP 414.9          0 -              

不明、その他 その他 70.4            2 28.41           

合計 134,956.1   69
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主な被害形態
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水道配水用ポリエチレン管は、12km(全体の約9%)配管されていましたが、被害は発生しておらず、高
い耐震性能が証明されました。

< 関西ライフライン研究会 調査報告書 >

西山町は、水道配水用ポリエチレン管(φ200～50)を新潟中越地震以前より、採用しています。水道配水
用ポリエチレン管は、新潟県中越地震・中越沖地震ともに被害がありませんでした。

地震発生後、水道配水用ポリエチレン管が布設された地域の状況について調査しました。地割れ、不同
沈下、側方流動等が発生している場所でも、管破損・漏水等被害は発生していませんでした。

< 西山町配水管布設替え工事:H13年度 >

< 新潟県中越沖地震で発生した地盤変状:西山町別山付近 >


